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Dipl.-Ing. Jochen Möller

Studium: E-Technik 

Seit  1993 im Wind/Netze

Expert für Netzintegration 

Vorstellung Sprecher

Geschäftsführer M.O.E. GmbH 

Sachverständiger der IHK für Netze

Obmann FGW FA EE und AK 

Zertifizierung

Leiter Zertifizierungsstelle GGC
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Agenda

1. Vorstellung M.O.E.

2. Hintergrund

3. Stand Heute

4. Was könnte kommen?

5. Zusammenfassung
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Wo sitzt M.O.E.?
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Netzanschluss/Netzintegration

• Beratung

• Nachweise SDL und BDEW

• Sachverständiger der IHK

• Zertifizierungsstelle EZE und EZA

Komponenten

• National 90% International 10%

• Wind/PV/BHKW 

Was macht M.O.E.?
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MD 
Jochen Möller

Project Certification

Lennart Reeder

Jochen Zumpe
Michael Voß

Simon Wagner
Thore Kunkelmoor

Tobias Busboom
Maik Dulgosch

Bernd Rüßmeier
Simon Wildgruber

Jan Mohrdieck
Dennis Wulf

Type Certification

Holger Becker

Dr. R. Zimmermann
Simon Gronmeyer
Dr. Hannah König
Mathias Siewers 
Marten Jacobs

Extern Expert 
Jens Altemark

Inspection

Andreas Hüfner
Rene Merkel 
Nils Bochert

Adminstration

Birgit Bartels
Maike Kraeft
Petra  Machel
Imke Möller

QM

Maike Kraeft

Law/Rights

Michael Voß

Require for high Expert 

in the field grid 

integration Bachelors or 

masters of Electricity



www.moe-service.com

Agenda

1. Vorstellung M.O.E.

2. Hintergrund

3. Stand Heute

4. Was könnte kommen?

5. Zusammenfassung

MOE: SDL Wind  Jochen Möller © No. 7



www.moe-service.com

Warum SystemDienstLeistung (SDL) im EEG

→ Spürbare Verdrängung konventioneller Kraftwerke

→ Erneuerbare Energien übernehmen SDL-Aufgaben
Quelle Entwicklung der erneuerbaren

Energien in Deutschland im Jahr 2010

Grafiken und Tabellen

BMU Stand: 14. März 2011
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Beispiel 1:

Leistungsreduktion bei Überfrequenz

MOE: SDL Wind  Jochen Möller Nr. 9

Source: E.ON Netz

report of the fault; 

state 4.11.2006
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Baustelle 2) Frequenzregelung bei 

100% EE möglich 

Die Frequenz gibt uns Heute an ob wir zu viel oder 

zu wenig Wirkleistung produzieren.

MOE: SDL Wind  Jochen Möller 10

Baustelle 

Netzintegration

50 Hz
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August Woche 2020

Mittel- und 

Spitzenlast

August Woche 2010

Ausbau Szenario EE 

Leitstudie BMU 2009

MOE: SDL Wind  Jochen Möller No. 11

Quelle: http://www.volker-

quaschning.de/artikel/grundlast/index.php

Kernkraft (Grundlast)
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Beispiel II:

Realer Spanungseinbruch
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Wie muss ein WP aufgebaut sein?

MOE: SDL Wind  Jochen Möller © No. 14

EZE mit EZE-Zertifikat FGW TR8 rev. 02 

oder neuer

Alle Schutzprüfprotokolle am NAP und an 

der EZE (01.04.2011)

Verbaute Komponenten müssen nur im 

LVRT Hilfen ein Komponentenzertifikat 

haben

Zukünftig für Parkregler ab 2012

Kompensation

Kein Zertifikat für Standardprodukte 

notwendig z.B. Kabel, Transformatoren etc.
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Blindleistungsanforderung

an den NAP

MOE: SDL Wind  Jochen Möller © No. 15

Anschluss Hochspannungsnetz 

TC 2007 eines der drei Bilder wird ausgewählt. 

Variante/cos(phi) Untererregt Übererregt

1 0,975 0,90

2 0,95 0,925

3 0,925 0,95

Anschluss Mittespannung

Variante/cos(phi) Untererregt Übererregt

1 0,95 0,95

P redu

U-Stufensteller
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Anschlussnehmer

Antrag 
Netzanschluss 

mit vollständigen 
Antragsunterlagen, 

u. a. mit 
Einheitenzertifikat 

(Deckblatt) und 
Auszug 

Netzverträglichkeit

(Prüfbericht TR3)

Netz-
betreiber

EZA-
Zertifikat

1 3 4a

EZA-Betreiber
übergibt an die 
Zertifizierungs -

stelle:
Feinplanung

alle Abfragebögen,
Einheitenzertifikat, 

und weitere
Unterlagen,
die für die

Begutachtung
relevant sind 

Ermittlung NAP;   
Reservierung 

NAP*);
Ausgabe NB -
Abfragebogen

EZA Zertifikat
+ Genehmigungs -
Planung ÜST/UW

Zertifizierungs
stelle

EZA-
Zertifikat

Ende

Start

2

Beauftragung 
Grobplanung EZA

Planung / ext. 
Dienstleister

Fertigstellung
Grobplanung

EZA 
Errichter

Endgültige 
NA -

Zusage

4b

Bau der Anlage

FGW TR8 Kapitel 7.4 
Konformitätsnachweis

Konformitätserklärung 
des Errichters

5

Feinplanung EZA

Netzbetreiber

Genehmigungs -
Planung ÜST/UW

Netzbetreiber

Zustimmung 
Netzbetreiber

Netz-
Betreiber/Zerti
fizierungsstelle

EEG-
Vergütung und SDL 

Bonus dauerhaft

*) Reservierung erfolgt nur bei Nachweis der Ernsthaftigkeit zur Durchführung des 
Projektes. 

Fertigstellung
EZA

**) Konformitätserklärung siehe nächste Seite 

Inbetriebnahme

EEG-
Vergütung
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Fristen 

• Keine IB nach dem 01.04.2010 ohne

Anlagenzertifikat sonst EEG und SDL-Bonus weg 

• Ab 01.07.2011 variablen k-Faktor und volle Dymamische

Netzstützung auch bei unsymmetrischen Fehler 

• 31.09.2011 Nachreichfrist für EZA-Z für Übergangsanlagen 

• 01.10.2011 Es werden nur noch Anlagenzertifikate von 

akkreditierte Zertifizierungsstellen akzeptiert. 

• Prototypen + Nullserie haben 2 Jahre Zeit - danach 

Anlagenzertifikat

• 01.01.2012 keine P-Reduktion um Q oder cos(phi) 

einstellen zukönnen

MOE: SDL Wind  Jochen Möller © No. 17
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Baustelle 1) Nachweisführung 

Beispiel 1b) Oberschwingungsbewertung der EZA

Fast alle EZA fallen bei OS-Betrachtung durch!

Bisher Krücke in FGW TR8 (evtl. BDEW) geschaffen:

OS Bewertung als Erfolgskriterium bis 01.04.2011 ausgesetzt. 

MOE: SDL Wind  Jochen Möller 19

Baustelle 

Netzintegration

Anzahl der Überschreitungen
Starkes 

Netz

Mittleres 

Netz

Schwaches 

Netz
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Hersteller I 0 3 0 2 14 0 13 35 34

Hersteller II 0 0 0 3 2 4 13 14 11

Hersteller III 9 13 3 10 14 3 19 16 3
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Vorschlag OS-Bewertung 

• BDEW 3 Ergänzung 

• Rote WPs müssen nachmessen am NAP 

MOE: SDL Wind  Jochen Möller No. 20
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Blindleistungsanforderung +/- 10% Un

MOE: SDL Wind  Jochen Möller © No. 21
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Statische Q Bereitstellung EZA

SDLWindV: Anlage 1 II Kap 3 5. (2) 

(0 % < Pmom/|Pbbinst| Ò 100 %) 

I. Q Kompensation auf 0 kvar bei sehr niedriger Wirkleistung

der EZA nicht sinnvoll 

II. Wirkleistungsreduktion zu Gunsten 

Q zulassen

Einigung in den Gremien der FGW, BWE, 

VDMA und BDEW ist erfolgt bis zum 

31.12.2011 zulässig danach nur noch bei 

Spannung < 95% Un

Umsetzung SDLWindV noch offen voraussichtlich Anlehnung an die 

BDEW 3 Ergänzung

MOE: SDL Wind  Jochen Möller 22
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Fortschritt durch SDLWindV und 

BDEW  in der Richtlinienarbeit

© M.O.E. Jochen Möller No. 24

4500 h

ÅZertifizierungsverfahren Wind, Sonne √

ÅSimulation und Modellierung von WEA, PV-Wechselrichter√

ÅZertifizierungsverfahren f¿r Wind und Solarparksã

ÅVerfahren für die Inspektion von WP √

ÅBewertung-Oberschwingungen

ÅKomponentenzertifizierung Parkregler

ÅZertifizierungsverfahren Biomasse

ÅNiederspannungszertifizierung

ÅWeiterentwicklung auf Grund der 

Praxiserfahrung
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Monat Kategorie Datum Von Bis Titel Ort

Jan
FGW-Termin 12.01.2011 10:00 17:00 FAEE: AG Zertifizierungsstellen Transnet, 

Hamburg
FGW-Termin 13.01.2011 10:00 16:00 FAEE: AG EZA Hamburg
FGW-
Teilnahme

14.01.2011 10:00 17:00 FAEE FGW-FNN-Gremium Hannover

FGW-
Teilnahme

17.01.2011 10:00 16:00 EVW 2 Kickoff Dresden, IZP

FGW-Termin 18.01.2011 10:00 17:00 FAEE: AK Richtlinien TR 3 Transnet, 
Hamburg

FGW-Termin 19.01.2011 11:00 17:00 FAEE: TR 3 - AG 
Oberschwingungen

Hamburg

FGW-Termin 20.01.2011 10:30 17:00 FAIH: AK HSE - Gründung noch nicht 
festgelegt

FGW-Termin 25.01.2011 10:30 16:00 FAEE: AG Einheitenzertifizierung Kassel
FGW-Termin 26.01.2011 11:00 17:00 FAEE: AK Zertifizierung - AG 

Komponentenzertifizierung
Hamburg

Feb
FGW-Termin 02.02.2011 11:00 17:00 FAEE: AK Richtlinien TR 3 EVG, 

Hamburg
FGW-Termin 04.02.2011 10:00 16:30 FGH-Lenkungsausschuss Hannover
FGW-Termin 09.02.2011 11:00 17:00 FAEE: AG Oberschwingungen Hamburg
FGW-Termin 10.02.2011 10:00 16:00 FAIH: AK Tragstrukturen EVG, 

Hamburg
FGW-Termin 16.02.2011 11:00 16:30 FAEE: AG Oberschwingungen -

UAG Modellbildung
EVG, 
Hamburg

FGW-Termin 17.02.2011 11:00 17:00 FAEE: AG Zertifizierungsstellen EVG, 
Hamburg

FGW-Termin 18.02.2011 10:00 17:00 FAEE: AK TR 8 EVG, 
Hamburg

FGW-Termin 23.02.2011 11:00 17:00 FAEE: AG 
Komponentenzertifizierung

Germanische 
Lloyd, 
Hamburg

FGW-Termin 23.02.2011 13:30 16:30 FAEE: AK Verbrennungsmaschinen Frankfurt 
Niederrad

FGW-Termin 28.02.2011 10:30 17:30 FAEE: AG EZA CVJM, 
Hamburg

Mär
FGW-Termin 01.03.2011 10:00 16:30 FAEE: AG EZE Kassel

FGW-Termine 2011
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Diskussion und Fragen! 

http://www.moe-service.com/praesentationen.html


