
„SDL-Bonus für Neu- und 
Bestandsanlagen- aber wie?“,

Jochen Möller, MOE, Tel: 04832/996 -130, Email: jochen.moeller@moe-service.com 
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Dipl.-Ing. Jochen Möller

Studium: E-Technik

Seit 1993 im Wind/Netze

Expert für Netzintegration

Introduction of Speaker

Inhaber MOE 

Vergangenheit : 
Technischer Leiter WINDTEST  

Internationale Normungsarbeit
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Heute: 

Obmann FGW FA EE und AK 
Zertifzierung

Lenkungsausschuss FGH

Zukunft:

Sachverständiger der IHK für Netze

Experte der Zertifzierungsstelle



FGW Fachauschuss Elektrische Eigenschaften Stand 
2009-04-01

FA EE Obmann Moe
Stimmt über die TR 3, TR4

und TR8 ab.
Gibt Vorgaben für die AK

TR3 Prüfvorschrift
Obmann Ibsch WTK

Ak Richtlinie
Obmann Ibsch WTK
Erstellt die TR 3 Rev.

TR4 Modellierung/
Simulation/Validierung
Obmann j. Fortmann

Repower

Ak Modellierung
ObmannJ. Fortmann

Repower

TR 8 Zertifizierung EZE 
und EZA

BDEW und EEG
Obmann Weck FGH

AK Zertifizierung
Obmann Dr. Weck

FGH 

AK PV
Obmann Dr. Arnold  ISET

Bündelung der PV Interessen Erarbeitung von PV-
Standards Einbringen in FGW, EN, FNN 

und IEC 

AG Modellierung
Eingaben in die TR4

Dr. Arnold ISET

AG Netzsimulation
NS Teststand/LVRT 
Obmann Ibsch WTK

Eingaben TR3, TR4 und 
TR8

www.moe-service.com

Ak Netzschutz
Obamnn: M. Hickisch

WICO
Ruht zur Zeit

Ak Oberschwingung
Obmann Ibsch WTK

Messgenauigkeit
Netzvorbelastung

Ad Hoc AG
Bestandsanlagen

Repower/MOE
Anpassung Anhang D 

an die Rechstverordnung

MI Treffen
Obmann Ibsch

Ringversuche für Netz; Konformität
Neue Themen
PQ- Prüfung

AG 1 Umfang
Modellierung und

Validierung
S. Adloff Enercon

AG 2 Grundlagen
Modellbildung

Laubrock

AG 3:
Grundlagen für die

Validierung
J. Fortmann REpower



Was macht MOE?
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Wo sitzt MOE?
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Traget EU
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SDL Bonus
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Do not take a cold shower!
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Penetration of RE

Generation Electricity gen. Electricity from all Wind Power's share
Technology by Wind Power gen. sources of the world's electricity

(BTM-C) (incl. Wind) IEA generation:
Year: TWh TWh %
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Year: TWh TWh %
1996 12.23 13,613 0.09%
1997 15.39 13,949 0.11%
1998 21.25 14,340 0.15%
1999 23.18 14,741 0.16%
2000 37.30 15,153 0.25%
2001 50.27 15,577 0.32%
2002 64.81 16,233 0.40%
2003 82.24 16,671 0.49%
2004 96.50 17,408 0.55%
2005 120.72 17,982 0.67%
2006 152.35 18,576 0.82%
2007 194.16 19,189 1.01%
2012 (forecast) 605.4 22,571 2.68%
2017 (est.) 1573.8 26,549 5.93%
Source: BTM Consult ApS - March 2008 ; World Figures: IEA World Energy Outlook 2007



Harmonics 
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Gleichgewicht, gemessen an der 
Frequenz
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Frequency deviation
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Vattenfall
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Quelle: Vattenfall Netzintegration VE-

T/Bo 17.12.2008



Lastabschaltung 
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Richtiges Verhalten bei 
Frequenzabweichung!
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Real three phase voltage dip
U2_star U1_star U3_star
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Voltage dip scenario 0����%������
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Nachweisverfahren 
durch 
Typenvermessung 
FGW TR3 
Anhang D EZE
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Wieviel WEA sind betroffen?
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Wo müssen die Anforderungen erfüllt 
werden?

Marne-West110 kV

110 kV

T
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T
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20 kV

SS Wind und Versorgung
SS ausschließlich Wind

20 kV

3xRepower 
MM 82

5x Vestas 
V 80

10 X Enercon 
E 70 E 4

NAP UW  SS MS

I

NAP  im Verteilnetz
Übergabestation

�=
�	���	�;�



Nachweis SDL 
Bestandsanlagen
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EZE Nachweis bei Bestandsanlagen
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Standsicherheitsnachweis/
BImSch-/Baugenehmigung
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Nachweis zum  
SDL Bonus
für Bestandsanlagen

Wer darf die SDL-Bestandsanlagen 
Nachweise ausstellen?
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Umsetzung SDL für Altanlagen 
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6 Schritte zum SDL-Bonus 
Bestandsanlagen

1. Nachrüstbarkeit der WEA?

2. Angebot vom Hersteller einholen

3. Nach Nachrüstung mit EZE Zertifikat für Bestandsa nlagen 
entsprechend FGW TR8 und TR3

4. Überprüfung der Nachrüstung 

www.moe-service.com

Nachweis zum  
SDL Bonus
für Bestandsanlagen
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4. Überprüfung der Nachrüstung 
durch eine Sachverständigen 

5. Nachweis zum Netzbetreiber (NB)
Vor dem 31.12.2010

6. Erst nach Klärung mit NB aktivieren 



Teilweise Umrüstung von WP
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Woher kommen die Anforderungen?

Ergänzungen 
Jan. 2009
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Quelle: Angelehnt BDEW 

Jan. 2009

von Oktober 
2008

SDL Entwurf 
vom März 
2009

�: ��0�����������'��������1�� C
�� 

FGW
TR3, TR4 
und TR8



SDL Nachweis EEG 2009 und BDEW 
(Neuanlagen)

01.01.2009 01.01.2010 30.06.2010 01.01.2012

März 2009
Entwurf SLDWindV  

EEG 2009 Inbetriebnahme zählt

Veröffentlichung des 
Zertifizierungsverfahren 

FGW TR 8
Sommer 09 ? 

Publik 
SDLWindV

Mai 09 ? 
Nachweis 

volle 
Dynamische 
Netzstützung

01.01.2011 30.06.2011

SDL Bonus
Sonst keine 
Vergütung
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Nachreichung Nachweis 
Dynamische Netzstützung für 
WEA Antrag in 2009

Nachweis Komplett EZ 
und AZ bei 
Antragsstellung

Einhaltung BDEW 
Ausnahme Nachweis
Dynamische Netzstützung

BDEW 2009 Antragstellung zählt



Wo müssen die Anforderungen erfüllt 
werden?

Marne-West110 kV

110 kV

T
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T
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Alle Trafos 40 
MVA

NAP HS
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20 kV

SS Wind und Versorgung
SS ausschließlich Wind

20 kV

3xRepower 
MM 82

5x Vestas 
V 80

10 X Enercon 
E 70 E 4

NAP UW  SS MS

I

NAP  im Verteilnetz 
Übergabestation
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SDL-Bonus Umfang §64 EEG 2009

Für WEA nach 30-06-2010

Netzintegration:

1. Verhalten im Fehlerfall

2. Versorgungswiederaufbau

3. Spannungshaltung und 
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3. Spannungshaltung und 
Blindleistungsbereitstellung

4. Frequenzhaltung

5. Netzverträglichkeit



EZE entsprechend EEG
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EZA entsprechend EEG
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Unterschied zwischen EEG und NAR
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Termine:

Gültig ab 01.01.2009 
Antragstellung zählt

Übergangsfristen:

• Ab 01.01.2010 alles vorlegen

• Bis 30.06.2010 nachreichen des 
vollständiges Anlagen-Zertifikate

1. BDEW
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Quelle: 

BDEW Richtlinie MS EZE

vollständiges Anlagen-Zertifikate



Was ist mit WEA die jetzt gebaut 
werden?

01.01.2009 01.01.2010 30.06.2010 01.01.201201.01.2011 30.06.2011
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Inbetriebnahme
SDL Bonus 0,5 
Cent??

Nur bei Nachweis 
entsprechend SDLWindV bis 
30.06.2010 (9,2 Cent bleibt)
vorbehaltlich Änderungen
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Kein Bestandsschutz?
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Kurzschlusstest
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Fragen? 
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